
Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры 
Республики Дагестан проведена проверка исполнения требований 
законодательства в сфере пожарной безопасности автомобильными 
заправочными и газозаправочными станциями. 

Проведенной проверкой 10.11.2025 с привлечением специалиста ОНД 
ИПР № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому району РД 
майором внутренней службы Джамалдиновым А.М. на автомобильной 
газозаправочной станции «XXXX», расположенной по адресу: Республика 
Дагестан, Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, выявлены ряд существенных 
нарушений действующего законодательства, сопряженные с угрозой 
возникновения пожара и создающие реальную угрозу для жизни и здоровья 
граждан. 

Расстояние от АГЗС с наличием СУГ до жилого дома не относящегося 
к АГЗС, составляет менее 60 метров (фактически 50 метра) (п. 3 таблица 5, п. 
8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности», ст. 4, 6 и 71 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

АГЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для 
автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива 
(площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ (п. 7.25, 7.36 и 8.18 
СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности», ст. 4,6 и 71 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»); 

Резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического 
предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения 
(85% геометрического объема резервуара СУГ) (п. 8.35 СП 156.13130.2014 
«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», 
ст. 4 и 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

АГЗС не оснащена наружным противопожарным водопроводом. При 
этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна 
быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 
8.49 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Вышеуказанные обстоятельства создают угрозу для жизни и здоровья 
граждан и условия пребывания граждан на АГЗС, необходимо привести в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Аналогичные нарушения были выявлены по 7 автомобильным 
заправочным и газозаправочным станциям Ногайского района РД.  

В связи с этим в Ногайский районный суд прокуратурой района 
направлены 8 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.  

Также все владельцы автомобильных заправочных и газозаправочных 
станций Ногайского района РД привлечены к административной 
ответственности.  

      
     


