
Прокуратурой района проведена проверка о не принятии мер по замене 
газовой трубы по ул. Кирово с. Терекли – Мектеб Ногайского района РД. 

Проверкой установлено, что газовая труба расположенная по ул. 
Кирово с. Терекли – Мектеб, Ногайского района РД, является надземным 
газопроводом низкого давления предназначенный для подключения 
абонентов к газовой сети. 

Вместе с тем установлено, что сотрудниками ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» филиал «Степное» РЭС Ногайского района не 
проводится текущий и капитальные ремонт газопровода, газовая труба сбита 
с опор и местами лежит на земле, находится в аварийном состоянии – 
коррозия, местами отсутствуют опоры, требуется окраска. Нарушение ст.9 ч.1 
ФЗ № 116 от 21.07.1997 п.70 технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления от 29.10.2010 № 879, п.6 ФНиП № 531 
от 15.12.2020. 

По выявленным нарушениям, прокуратурой района внесено 
представление начальнику филиала «Степное» РЭС Ногайского района РД 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» для устранений выявленных 
нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.     

     


